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Modultyp:
JAM66D45 640 LB
2382 mm x 1134 mm x 35 mm
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Modulanzahl und Leistung:
11986 x 640 Wp = 7671,04 kWp

Standort:
Flurstück 7/1, Flur 2
Gemarkung Wolfegg

Bauvorhaben:
APV Annaburg, Wolfegg

Ersteller:
JWA

geprüft: Datum:
14.04.2026

Version:
rev03

Legende:

Lageplan:

Schnittzeichnung:

Schema 2P Tracking (zwei Modul vertikal)
Modultisch schwenkbar +/- 60°
Bearbeitungsbreite ca. 9 m
Pfosten werden gerammt (1,5 - 2 m tief)
Landwirtschaftlich nutzbarer Bereich in grün
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